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del sistema de medida, calculada como la suma de la clase de exactitud del equipo 
de medida de potencia y la clase de los transformadores o sondas de medida de 
corriente. Cualquier valor que incumpla el requisito anterior deberá de ser corregido 
en un tiempo inferior a 2 segundos, mediante la limitación de la generación, o su 
disparo. Adicionalmente, puede existir un equipo o conjunto de equipos que realizan 
las funciones de regulación, aunque no está representado en las figuras. El elemento 
de regulación puede ser independiente o integrado en otros dispositivos de la 
instalación, como el equipo de medida de potencia o el generador.

Figura 1: Esquema con equipo de medida de intercambio de energía con la red en 
instalaciones conectadas a redes de baja tensión
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