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Disposiciones

ANExO 4

Placas de instalación e inspecciones periódicas

—1 Placa de equipos fijos instalados

 

Núm. EPI/API Fecha de instalación

Presión máx. de servicio (bar) Fecha prueba fabricante

Próxima fecha Nivel Fecha Sello

Presión de prueba (bar)

Categoría Grupo

Generalitat de Catalunya

Formato: 70 mm de ancho por 75 mm de alto.
Metálica, sujeta en el equipo con remaches.
Escritura indeleble (marcas de punzón).
Deberá colocarse en lugar visible y accesible de cada equipo a presión de la 

instalación.
Leyenda:
Número EPI/API: número de registro de la instalación del equipo asignado por 

el OC/EIC. El número EPI corresponde a las instalaciones de acuerdo con el REP 
aprobado por el Real decreto 2060/2008, y el número API, a las instalaciones an-
teriores de acuerdo con el RAP aprobado por el Real decreto 1244/1979.

Fecha de instalación: fecha de ejecución de la instalación (dd.mm.aaaa).
Presión máxima de servicio (bar): Pms de la instalación en bar.
Fecha de la prueba del fabricante: fecha de la primera prueba de presión efectuada 

por el fabricante del equipo (dd.mm.aaaa).
Próxima fecha: fecha límite para llevar a cabo la primera y sucesivas inspecciones 

periódicas (mes y año) (mm.aaaa).
Nivel: nivel B o C de las sucesivas inspecciones periódicas.
Fecha: fecha de realización de la inspección periódica de nivel B o C (mes y año) 

(mm.aaaa).
Sello: marca de punzón del organismo de control o, si procede, de la empresa 

instaladora que ha efectuado la inspección.
Presión de prueba (bar): presión de la prueba hidrostática del equipo en bar.
Categoría y grupo: categoría del equipo (I, II, III o IV) y grupo de fluido (1 o 2), 

de acuerdo con el Real decreto 769/1999.


